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Prozess: Wärmeerzeugerersatz gemäss § 11 EnerG, Abs. 2-6 Version 2.2 / 19.04.2022

  Ern. System
  Anschluss 
  Wärmenetz
  Zertifikate

Umsetzung 
Standardlösg.
(SL) MuKEn

Modul F

Minergie
GEAK D

Baujahr ≥ 1990

Prozess-
wärme

Anschluss 
Wärmenetz 

später

Härtefall / 
ausserordentl.
Verhältnisse

Erläuterungen

1 1 § 11 Abs. 2   EnerG

2 2 § 11 Abs. 5   EnerG
§ 47g   BBV I

3 3 § 11a   EnerG
§§ 47h - 47m   BBV I

4 4

4 7 4 § 11b Abs. 1-3   EnerG
11

5 5 4 4 5 § 11 Abs. 6   EnerG
§ 47g   BBV I

6 6 6 § 11 Abs. 2+3   EnerG
§ 47d   BBV I

7
7 § 47n   BBV I

8 8 8 § 47f   BBV I
4

9 8 9 § 47e Abs. 1+2   BBV I
9

10 8 4 10 § 11 Abs. 4   EnerG
§ 47e Abs. 1 lit. a  BBV I

10 9 8 5

1 11 11 § 11b Abs. 3   EnerG
2

3

Entscheidungsbaum

Anschluss an 
Wärmenetz?

ausschliesslich 
erneuerbares 
System techn. 

möglich?

Kauf Zertifikate?

Lebenszyklus-
kosten (LCC) um 

höchstens 5% 
erhöht?

Anschluss an 
Wärmenetz 

später?

Nachweis 
Prozesswärme

Anschluss
sicherstellen

Härtefall?
Ausnahme?

Umsetzung einer
Standardlösung 

SL 1-11

System ausschl. 
erneuerbar?

> 50% 
Prozesswärme?

Gebäude befreit? 
. Minergie zert. 
. GEAK D 
. Baujahr ≥ 1990

1 Nachweis: 
. Minergie zert.
. GEAK D
. Baujahr ≥ 1990

Ersatz 
Erneuerbar

Ersatz Fossil
oder Übergangslösung Fossil

1 Nachweis:
. ern. System
. WN-Anschluss
. Kauf Zertifikate

Nachweis 
Temperaturen 

> 60°C notwendig

Nachweis 
Abtrennung 

Prozesswärme
nicht möglich

Nachweise:
. erneur. System
techn. n. mögl.

. LCC > + 5%

JA
NEIN

Nachweis 
Anschluss

(z.B. Vorvertrag)

Prozesswärme

Gebäude befreit

Aufschub 
Massnahmen 
bis maximal 
3 Jahre nach 
Handänderg.

Eintrag 
Aufschub im 
Grundbuch

Nachweis:
Härtefall  

ausserordentl. 
Verhältnisse

Behörde:
Bewilligung 
Härtefall

Beurteilung 
Gemeinde

Behörde:
Bewilligung 

Ersatzlösung
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