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Ausfiihrungsvorschriften fir Leitungen und Grabenarbeiten gemass VSS-Norm und SUVA

Bei tiefen Graben oder speziellen Verhaltnissen Berechnung nach SIA Norm 190

Bei schlechtem Untergrund eventuell Verstérkung der BettungsschichtH|j oder / und Beton nach

SN EN 206:2013 + A2 und Merkblatt 2030 (2021): RC-C 25, C 25/30, XC2, Dmax. 32, Cl 0.2, C3

bewehrt nach Angabe der Bauleitung

Bei abgebdschten Wanden Sohlenbreite SB und Betonbedarf je nach Neigung der Grabenwande

Bei halb einbetonierten Rohren Schutzschicht HS bei maschineller Verdichtung min. 30cm

Zwischen Grabenwanden oder sofern eine Spriessung vorhanden ist, zwischen gegeniiberliegenden Spriesswanden
muss die Grabenbreite min. 60cm betragen

Grabenauffiillung mit geeignetem Aushubsmaterial oder RCB 0/45, schichtweise eingebaut
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Beton nach

SN EN 206:2013 + A2 und Merkblatt 2030 (2021):
RC-C 25, C16/20, X0, Dmax. 16,CI 1.0, C2
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150 26 202 0.60 0.65 0.032 0.105 0.115 0.209 0.229
200 30 260 0.66 0.80 0.053 0.125 0.157 0.251 0.315
250 30 310 0.71 0.80 0.075 0.143 0.166 0.287 0.333
300 40 380 0.78 0.80 0.113 0.169 0.175 0.339 0.351

@ Richtwerte, je nach Fabrikat leicht verschieden!
@ Bei gespriessten Graben SB gemass VSS-Norm und SUVA.
@ Far Hy = 10cm und SB min.

DN = Nennweite SB = Sohlenbreite auf Héhe der Rohrsohle
ID = Innendurchmesser Hy = Hohe der Bettungsschicht

OD = Aussendurchmesser Ho = Hohe der Schutzschicht

IDmin = Mindest-Innendurchmesser HS = Sicherheitshéhe

e = Wanddicke
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