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Merkblatt

Biogasanlagen mit Glycerintankanlagen mit oder ohne
Methanolbeimischung

Ihr Betrieb mochte Glycerin oder Glycerin mit Methanolbeimischung entgegennehmen. Je
nach Methanolgehalt hat das Gemisch andere gefahrliche Eigenschaften. Daraus ergeben
sich u.a. aus dem Umweltschutz- und Gewasserschutzgesetz unterschiedliche Anforderungen
an:

— den Lagerbehalter bzw. die Tankanlage
— den Umschlagplatz

— die Ruickhaltevolumen

— den Loschwasserriickhalt

Dieses Merkblatt hilft Ihnen, fir die Baueingabe oder fiir die abfallrechtliche Bewilligung die
erforderlichen Anforderungen zu bestimmen und die ndtigen Unterlagen zusammen zu stel-
len.

Die Ubersichtstabelle auf Seite 2 zeigt die wichtigsten Eigenschaften verschiedener Glycerin-
Methanol-Mischungen und die dazugehoérigen Anforderungen.
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Glycerin mit

Glycerin mit

Glycerin mit

fiir Loschwasser

Tankinhalt | Glycerin mit <1 Ge- | 1 bis 5 Gew. % Me- > 5 Gew. % Methanol
. . > 5 Gew. % Methanol und
Themen wichts % Methanol thanol und Flamm- und Flammpunkt zwi- Flammpunkt <23 °C
punkt’ >60 °C schen 23 °C und 60 °C P
Wassergefahr- schwach wassergefahrdend: deutlich wassergefahrden
< | dung?® WGK 1, Klasse B WGK 2, Klasse A
(]
£ leicht entziindbare
§ entziindbare Flussigkeit (Sdp. > 35°C)
S| Brennbarkeit nach Brennbar, ohne Klassierung (F3/4) Flijszsuigkeit' Entz. FI. 2; H225; F1/2
& : N
| VKF Entz. Fl. 3; H226; F1/2 | SXirem entzindbare
FlGssigkeit (Sdp. < 35°C)
Entz. Fl. 1; H224; F1/2
a) Kein Abfall bei ) - . - .
Abfall/ >80% Glycerin ¥4 f::ji;ﬁiﬂtl braucht VeVA-Bewilligung (Empfangerbewilligung) und Begleit
Abfallcode b) 19 02 10 (nk Abfall)
bei <80% Glycerin ¥4 19 02 08 S (selten auch 07 07 08 S)
- | Abflusslose Auffangwanne oder passives Ableiten in die Vorgrube / Glllengrube / Fermenter mit 100%
2 | Riickhaltevolumen *®
Tankanlage 5 | Die Tankanlage benétigt eine Bescheinigung der Gewasserschutztauglichkeit oder eine Einzelprifung
E Druckfeste 2 bar-Tanks Druckfeste 4 bar-Tanks” bei Flammpunkt < 55°C
Umschlag- 9 | Allg. Vorgabe: Auf dichten, medienbesténdigen, wenn méglich abflusslosen und liberdachten Flachen
platz® E
U.-Menge: § Rickhaltevolumen: Rickhaltevolumen:
>02-2md 4] - Volumen des grossten Behalters
gl >2-20m? sl1md 50 % des Tankfahrzeugbehalters, max. 5 m3
g > 20 m3 % 10 m3 mind. 50 % des Tankfahrzeugbehalters®
1=
o | Melde- und @ | Gewasserschutzbereich Ao und Au
) G : -
illi - > . . Tank < 2’000 | und Gebindel : Meldepflicht
S| Bewilligungs o | Tank und Gebindelager: Meldepflicht an o una fsebindelager: VIgIaeptiic
c | pflicht fiirGe- | S i I : Tank > 2'000 I: Bewilligungspflicht
< 2 | Umschlagplatz: Bewilligungspflicht - .
bindelager, € Umschlagplatz: Bewilligungspflicht
Tankanlagen & | Ubrige Bereiche
und Um- g Tank und Gebindelager: Meldepflicht
schlagplatz | Umschlagplatz: Keine Bewilligungs- oder Meldepflicht'®
Wartung / f",’, Periodische Sichtkontrolle aller Anlagenteile durch den Betrieb
Koant:lollge & | Kontrolle durch Fachperson alle 10 Jahre"’
2 Funktionstlchtigkeitspriifung von Leckanzeige-Systemen alle 2 Jahre durch eine Fachperson
Riickhaltevolumen | Ab50t™ Ab 5t

Das erforderliche Riickhaltevolumen ist mit der zustéandigen kantonalen Stelle zu klaren.

Brand und-Explosi-
onsschutz

Feuerpolizeiliche Bewilligung bzw. Brandschutzbewilligung
Mit brandabschnittsbildenden Bauteilen von anderen Bauten abtrennen (oder Schutzabstand)

| Explosionsschutz < 30°C

~ o ou s

Vgl. die Angaben zum Flammpunkt im Prifbericht oder Stoffdatenblatt; je hoher der Methanolgehalt, desto kleiner der Flammpunkt.

Wassergefahrdungsklasse gemass deutscher Einteilung (WGK 1-3) sowie Schweizer Einteilung (Klasse A und B).

Glycerin bis 5% Methanol entspricht der WGK 1, Klasse B. Ab 5% Methanol im Glycerin entspricht das Gemisch der WGK 2.
Einige Kantone behandeln alle Abfélle mit Glycerin als Sonderabfall (19 02 08 S), solange der Betrieb nicht das Gegenteil nachweisen kann (z.B. mit detailliertem Stoffdatenblatt). Die kon-
kreten Bedingungen an die Infrastruktur, die Lagerung und den Umschlag sind mit dem jeweiligen Kanton abzuklaren.

Falls der pH-Wert tiber 11.5 liegt, handelt es sich trotzdem um einen Sonderabfall. (Siehe: Angaben zum pH-Wert im Priifbericht oder Stoffdatenblatt.).

Fir Tankanlagen im Freien, die nicht Giberdacht sind, ist zusétzlich die Niederschlagsabwassermenge von 75 I/m? Grundfléche zu beriicksichtigen.
Ein doppelwandiger Tank mit Uberwachung des Zwischenraums benétigt keine Auffangwanne.
4 bar-Tanks sind so ausgelegt, dass sie bei Verpuffungsdriicken bis wenigstens 7 bar dicht bleiben (vgl. SVTI: Regeln der Technik fiir Dimensionierung, Ausfihrung und Prifung von zylind-
rischen Tanks aus Stahl mit gewdlbten Béden T1d).

Vgl. Vorgaben aus dem Leitfaden "Absicherung und Entwésserung von Giiterumschlagplétzen”
Bei einem ‘bestehenden’ Umschlagplatz braucht es mind. 10 m? Riickhaltevolumen

Kontrolle, Betrieb und Wartung in Eigenverantwortung des Anlageinhabers

In einigen Kantonen werden Kontrollen durch Fachpersonen von meldepflichtige Tankanlagen in Eigenverantwortung durchgefiihrt (Empf. alle 10 Jahre)

Vgl Vorgaben aus dem "Leitfaden Loschwasser-Riickhaltung”
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https://www.kvu.ch/de/themen/tankanlagen
https://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/publikationen/Publikationen_02_G_bis_L/gueterumschlag.pdf?rev=51b17d3a91c7439cacb10af6d02aae2b
https://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/Themen/Risikovorsorge/Leitfaden_Loeschwasserrueckhaltung.pdf?rev=497398d6163e492790c118c63d8d91ad

Abfallrechtliche Bewilligung

Anlagen, in denen Abfille™ behandelt, verwertet, abgelagert oder zwischengelagert werden,
gelten als Abfallanlagen. Bevor Abfallanlagen ihren Betrieb aufnehmen, muss eine abfall-
rechtliche Betriebsbewilligung der zustindigen Behdrde eingeholt werden.™ Sollen auf der
Anlage Sonderabfille (S) oder andere kontrollpflichtige Abfalle (ak) angenommen werden,
bendtigt die Anlage zudem eine Empfangerbewilligung gemass der Verordnung tber den
Verkehr mit Abfallen (VeVA).

Die Anlagenbetreiberin hat sicherzustellen, dass sie selbst und das Personal tber die erfor-
derlichen Fachkenntnisse fir den fachgerechten Betrieb der Anlagen verfligen. Die Aus- und
Weiterbildungszeugnisse sind der Behdrde zusammen mit dem Gesuch sowie mit einem Be-
triebsreglement'® einzureichen. Vor Erteilung der abfallrechtlichen Bewilligung diirfen keine
Abfalle angenommen werden.

Falls es sich beim Betrieb um eine bewilligte Abfallanlage handelt, ist zu prifen, ob die zur
Annahme geplanten Abfélle bewilligt wurden. Falls es sich um neue, nicht bewilligte Abfalle
handelt, ist ebenfalls das Gesuch fiir eine abfallrechtliche Bewilligung (siehe Einzureichende
Unterlagen) 4 Monate vor der geplanten Annahme des Abfalls der zustandigen kantonalen
Fachstelle einzureichen.

Generell wird zwischen drei Glycerinklassen unterschieden:

e Glycerin in Lebensmittel- und Futterqualitat (kein Abfallcode, da kein Abfall)

e Glycerin ohne gefdhrliche Eigenschaften (Abfallcode 19 02 10 (Glycerin aus der Biodiesel-
produktion aus tierischen Nebenprodukten))

e Glycerin mit gefahrlichen Eigenschaften (Sonderabfall mit Abfallcodes 19 02 08 S (Glyce-
rin aus der Biodieselproduktion aus Altspeisedl) und selten auch 07 07 08 S (Glycerin aus
der Biodieselproduktion aus Frischdl), siehe dazu Klassierung von Altspeisedl und Abfal-
len aus der Behandlung von Altspeisedl (admin.ch)).

Je nach Abfallcode gibt es eine Mengenschwelle nach Stérfallverordnung. Falls die Mengen-
schwelle nach Storfallverordnung tberschritten wird, fallt die Tankanlage in den Geltungsbe-
reich der Storfallverordnung und es braucht einen Kurzbericht gemass Art. 5 StFV (vgl. Hand-
buch zur Stoérfallverordnung sowie Kantonale Merkblatter zum Vollzug der Storfallverord-
nung)'®

Um festzustellen, um welche Art von Glycerin es sich handelt, werden von den Hersteller
Stoffdatenblatter/ Prifberichte abgegeben. Folgende Mindestinhalte missen darauf erkennt-
lich sein: Glyceringehalt, Methanolgehalt, Flammpunkt, pH-Wert. Zusatzlich ist zu priifen, ob
es aus tierischen Nebenprodukten hergestellt wurde. Wenn die erforderlichen Informationen
fehlen, missen Sie diese beim Hersteller oder beim Zwischenhandler einfordern. Sind die Ei-
genschaften nicht chargengenau bekannt, muss davon ausgegangen werden, dass es sich um
den Sonderabfall 19 02 08 (S) handelt.

Je nach Kanton gelten andere Mengenschwellen der jéhrlich behandelten Abfallmenge, ab derer eine abfallrechtliche Betriebsbewilligung benotigt
wird. Bitte kontaktieren Sie hierfiir die Website der zustdndigen Behorde.

Je nach Kanton gelten andere Fristen und Gesuchsformulare fiir die abfallrechtliche Betriebsbewilligung. Bitte kontaktieren Sie die Website der
zustandigen Behorde.

Gilt fir Anlagen, in denen jahrlich mehr als 100 t Abfalle entsorgt werden

Bei den Abfallcodes 07 06 04, 07 07 01 oder 07 07 08 B handelt es sich um Sonderabfélle mit einer Mengenschwelle nach Stérfallverordnung (StFV)
von 20'000 kg. Der Abfallcode 07 07 08 A hat eine Mengenschwelle von 2'000 kg und der Abfallcode 13 08 02 von 200'000 kg.

Der Abfallcode 19 02 08 S hat heute keine Mengenschwelle nach Stérfallverordnung. Bei einem Flammpunkt von unter 60°C kann die Anlage je-
doch nach Art. 1 Abs. 3 durch die Vollzugsbehoérde der StFV unterstellt werden oder entsprechend der H-Sétze tGber die Mengenschwellen.

Seite 3von 8


https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/uVx1-2DnJYdT/handbuch-zur-stoerfallverordnung-stfv-allgemeiner-teil.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/uVx1-2DnJYdT/handbuch-zur-stoerfallverordnung-stfv-allgemeiner-teil.pdf
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Tankanlagen und Rohrleitungen

Gemass der Vollzugshilfe Biogasanlagen in der Landwirtschaft sind fliissige Zufuhrmateria-
lien, die nicht Hofdlinger sind, entsprechend ihrem Wassergefahrdungspotenzial zu lagern.
Die Lagerung erfolgt grundsatzlich nach den Anforderungen von Artikel 22 Gewasserschutz-
gesetz (GSchG) sowie weiteren kantonalen Richtlinien in Tanks nach industriellem Standard.

Die Inhaberin bzw. der Inhaber hat die Tankanlage und den Umschlagplatz nach dem Stand
der Technik zu erstellen und regelmassig zu kontrollieren, einwandfrei zu betreiben und zu
warten.

Fur die Tankanlage und die dazugehdorigen Rohrleitungen gelten folgende Vorschriften:

e KVU Richtlinien, u. A. folgende Merkblatter: G1 Gebinde und Grosspackmittel, K1
Kleintanks, M1 Mittelgrosse Tanks, M2 Mittelgrosse vertikale Tanks, E1 Mittelgrosse Tanks
erdverlegt und L1 Rohrleitungen

e SVTI Regeln der Technik fir Dimensionierung, Ausfihrung und Priifung von zylindrischen
Tanks aus Stahl mit gewolbten Boden - T1d.

Die Tankanlage verfligt tiber eine Bescheinigung der Gewasserschutztauglichkeit durch die
Swiss Safety Center AG (SVTI-Gruppe).

Riickhaltemassnahmen

Oberirdische Lagerbehalter sind auf dichter Oberflache in einer abflusslosen Auffangwanne
oder mit Entwasserung in eine Vorgrube / Gullengrube oder in den Fermenter zu erstellen.
Doppelwandige Tanks mit einem Leckanzeigesystem (Uberwachung des Zwischenraums)
brauchen kein Ruckhaltevolumen. Erdverlegte Tanks sind doppelwandig auszufiihren.

Das Riickhaltevolumen muss 100 % des gréssten Tanks aufnehmen.’ Bei nicht tiberdachten
Tankanlagen im Freien ist zusatzlich ein Riickhaltevolumen fiir das anfallende Niederschlags-
abwasser vorzusehen (75 I/m? beregnete Fliche, welche in den Riickhalt entwéssert).

Bei abflusslosen Auffangwannen im Freien ist das anfallende Niederschlagsabwasser in die
Schmutzwasserkanalisation oder in die Vorgrube / Gullengrube abzupumpen. Vor dem Ab-
pumpen ist zu kontrollieren, dass keine wassergefahrdenden Flissigkeiten ausgelaufen sind.

Die Entwdsserung in die Vorgrube / Giillengrube oder den Fermenter hat passiv zu erfol-
gen. Es ist aufzuzeigen, wie diese Ableitung erfolgt (z.B. Gefalle der versiegelten Oberflache
zur Grube, Ableitrinnen in die Grube oder den Fermenter). Das Havariegut darf nicht versi-
ckern oder via Kanalisation oder oberflachlichen Abfluss das Areal verlassen. Weiter ist aufzu-
zeigen, dass das erforderliche Rickhaltevolumen in den verschiedenen Gruben jederzeit vor-
handen ist.

Falls diese Variante gewahlt wird, ist die zustandige kantonale Stelle, welche die Berechnung
der Lagerkapazitat von Hofdiinger vornimmt, zu informieren.

Abstand zu anderen Bauten
Die Tankanlage ist mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu anderen Bauten (u.a. Tanks,
Gebaude, Rand Auffangwanne) zu erstellen.

Vorbehalten bleiben grossere Abstande aufgrund der Spritzparabel gemass Tanklager-Richt-
linien fiir die Chemische Industrie' oder der Brandschutzvorschriften.

Bei miteinander verbundenen Tanks ist deren gemeinsames Nutzvolumen zu berlcksichtigen (Auffangwanne fiir Nutzvolumen von allen Tanks zusammen)
Der Abstand zwischen dem Tank und dem Rand der Auffangwanne muss mindestens ein Viertel der Hohe des Tanks tiber der Auffangwanne betragen.
Altemativ kann auch die Flache ausserhalb der Auffangwanne, auf die die Flissigkeit spritzen konnte, in ein Riickhaltebecken entwassert werden.
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https://www.infothek-biomasse.ch/images/434_2021_BAFU_Biogasanlagen_in_der_Landwirtschaft_Ein_Modul_der_Vollzugshilfe_Umweltschutz_in_der_Landwirtschaft%20.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/1860_1860_1860/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/1860_1860_1860/de
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302111153_190923132512_Merkblatt_G1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302110813_190923132116_Merkblatt_K1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302110813_190923132116_Merkblatt_K1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302110939_190923132159_Merkblatt_M1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=250516093100_3._Merkblatt_M2_V3_2024.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302111029_190923132311_Merkblatt_E1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302111029_190923132311_Merkblatt_E1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302111132_190923132429_Merkblatt_L1_September_2019.pdf
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Priifung und Tankabnahme

Alle Behalter, welche fur die Lagerung von Glycerin mit Methanolanteil genutzt werden sol-
len, bendtigen eine Bescheinigung der Gewasserschutztauglichkeit oder eine Einzelpriifung
durch das Swiss Safety Center AG (SVTI-Gruppe)

Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.svti.ch/kesselinspektorat/tankanlagen-fuer-
wassergefaehrdende-fluessigkeiten.

Tankanlagen, in welchen Glycerin mit Methanolanteil mit einem Flammpunkt tber 55°C gela-
gert werden sollen, missen mit einem Uberdruck von mindesten 2 bar gepriift werden. Bei
einem Flammpunkt unterhalb 55°C (Methanolanteil ab ca. 10%) missen die Behalter einen
Prafdruck von mindestens 4 bar aufweisen.

Tanks, welche urspringlich fur die Lebensmittelindustrie hergestellt wurden, verfligen meist
Uber keine Prifbescheinigung. Die Prufbescheinigung ist anhand einer Einzelpriifung nachzu-
holen.

Umschlagplatz

Der Umschlag von wassergefahrdenden Stoffen hat generell auf dichten und medienbestan-
digen Flachen zu erfolgen und muss nach Mdéglichkeit Gberdacht und abflusslos sein, insbe-
sondere bei Neubauten.

Der Umschlagplatz ist gemass dem Leitfaden Absicherung und Entwasserung von Guterum-
schlagplatzen zu erstellen.

Das erforderliche Ruckhaltevolumen richtet sich nach der Wassergefahrdungsklasse des Gly-
cerins oder Glycerin-Methanol-Gemisches und der Grosse des Tanklastfahrzeugs (siehe Ta-
belle S. 2).

Falls der Umschlagplatz in die Vorgrube / Gullengrube etc. entwassert, muss sichergestellt
werden, dass in der Grube jederzeit das erforderliche Volumen vorhanden ist.

Falls der Umschlagplatz mit einem Schieber an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen
ist, muss der Schieber vor jedem Umschlag geschlossen werden'. Es ist im Grundrissplan
aufzuzeigen, wie sich die Havarieflissigkeit bei geschlossenem Schieber ausbreitet.

Melde- und Bewilligungspflicht

Je nach Wassergefahrdungsklasse des Glycerins oder des Glycerin-Methanol-Gemisches und
dem Standort des Betriebes im Gewasserschutzbereich Ao, Au oder Ubriger Bereich, ist die
Tankanlage sowie der Umschlagplatz melde- oder bewilligungspflichtig (vgl. Tabelle S. 2).%°

Das ausgefllte Melde- bzw. Bewilligungsformular ist der zustandigen kantonalen Stelle vor
der Inbetriebnahme einzureichen.

Elektronisch angesteuerter Schieber, welcher per Knopfdruck vor dem Umschlag geschlossen wird. Die Riickstellung des Schiebers hat zeitverzogert zu erfolgen. In der
Anzeige muss ‘Offen’ — ‘Geschlossen’ sichtbar sein.
Melde- und Gesuchsformulare fiir Tankanlagen und Umschlagplétze finden Sie auf der Website der zustandigen Behorde.
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https://www.svti.ch/kesselinspektorat/tankanlagen-fuer-wassergefaehrdende-fluessigkeiten
https://www.svti.ch/kesselinspektorat/tankanlagen-fuer-wassergefaehrdende-fluessigkeiten
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/umwelt-natur/tankanlagen/afu-18-11-2016-leitfaden-absicherung-und-entwaesserung-von-gueterumschlagplaetzen-aargau-2016.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/umwelt-natur/tankanlagen/afu-18-11-2016-leitfaden-absicherung-und-entwaesserung-von-gueterumschlagplaetzen-aargau-2016.pdf

Wartung und Kontrolle

Die Kontrolle hat zum Zweck, Betriebsschaden und Alterungserscheinungen festzustellen und
fachgerecht zu beurteilen. Sie ist Ausdruck des Vorsorgeprinzips, welches bestimmt, dass
Umweltschaden praventiv zu verhindern sind.

Tankanlagen sind im 10-Jahres Turnus auf den sicherheitsrelevanten Zustand (Mangel, Stand
der Technik) zu tGberprifen. Zudem ist die Funktionstiichtigkeit der apparativen Vorrichtun-
gen gemass den gesetzlichen Vorgaben zu Gberpriifen. Diese Arbeiten diirfen nur von Perso-
nen durchgefiihrt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung, Ausriistung und Erfahrung gewahr-
leisten, dass der Stand der Technik eingehalten wird.

Die Funktionstlchtigkeit von Leckanzeige-Systemen sind alle 2 Jahre durch ein fachkundiges
Unternehmen prifen zu lassen.

Loschwasserriickhalt

Ein Loschwasserrtickhalt (LWR) ist erforderlich, wenn die Mengengrenze wassergefahrdender
Stoffe gemaéss der Ubersichtstabelle auf Seite 2 (iberschritten wird. Das erforderliche Riickhal-
tevolumen ist mit der zustandigen kantonalen Stelle zu kldren®'.

Falls das Loschwasser z.B. in der Vorgrube / Gullengrube zurlickgehalten wird, muss sicherge-
stellt und aufgezeigt werden, dass in der Grube jederzeit das erforderliche Volumen vorhan-
den ist. Es ist zu beschreiben, wie das Loschwasser vom Ort der Entstehung in die Grube ge-
langt (z.B. via passive Ableitrinnen, Gefalle oder Abpumpen aus der Auffangwanne).

Brand- und Explosionsschutz

Fur die Lagerung und den Umgang mit brennbaren Flissigkeiten braucht es in den meisten
Kantonen eine Feuerpolizeiliche Bewilligung bzw. Brandschutzbewilligung. Bitte klaren Sie
dies mit Ihrer Brandschutz-Behorde ab.

Die Lagerung und der Umgang mit brennbaren Flissigkeiten miissen den Bestimmungen der
EKAS-Richtlinie 1825 Brennbare Flissigkeiten und der VKF Brandschutzrichtlinie Gefahrliche
Stoffe entsprechen.

Der Glycerin-Methanol-Tank ist mit einem ausreichenden Schutzabstand oder einer Schirm-
mauer zu bestehenden Gebauden aufzustellen.

Bei einem Glycerin-Methanol-Gemisch mit einem Flammpunkt < 30°C braucht die Tankan-
lage und der Umschlagplatz Explosionsschutzmassnahmen.

Die konkrete Ausfuihrung dieser Massnahmen sind mit der zustandigen Fachstelle zu klaren
(Gebaudeversicherung /SUVA/ Stiftung AgriSicherheit Schweiz (agriss)).

2" Fur Gebindelager gilt der interkantonale Leitfaden: Loschwasser-Riickhalt. Fiir Tanklager ist das Riickhaltevolumen geméss den Carbura-Richtlinien zu berechnen.

Seite 6 von 8


https://www.suva.ch/de-ch/download/richtlinien-und-gesetze/brennbare-fluessigkeiten--lagern-und-umgang--ekas/brennbare-fluessigkeiten--lagern-und-umgang--ekas--1825.D
https://services2.vkf.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-125.pdf/content
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Einzureichende Unterlagen
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Stoffdatenblatt/ Prifbericht des Glycerin-Methanol-Gemisches
Situationsplan des Betriebes
Entwasserungsplan auf dem Areal

Grundrissplan mit den Tankanlagen, den Umschlagplatzen sowie aller Auffangwannen /
Auffanggruben fir die Tanks, Umschlagplatze und Loéschwasser mit Angaben der Riick-
haltevolumen (auch bereits bestehende Tanks sowie bestehende Umschlagplatze sind
einzuzeichnen)

Schnitte von Tankanlagen, Umschlagplatze, Auffangwannen/-gruben

Beschreibung der Tankanlage u.a. Volumen, Material, Sicherheitseinrichtungen
Beschreibung der Auffangwanne u.a. Netto-Volumen, Material

Beschreibung des Umschlagplatzes u.a. Rickhaltevolumen, aktives oder passives System
Melde- oder Bewilligungsgesuch der Tankanlage und des Umschlagplatzes®
Beschreibung des Léschwasserriickhaltes u.a. wo wird das Loschwasser zurtickgehalten,
wie gross ist dieses Volumen, wie gelangt das Loschwasser vom Ort des Brandes ins
Rickhaltevolumen

Beschreibung wie sichergestellt werden kann, dass jederzeit gentigend Ruckhaltevolu-
men vorhanden ist, falls dafiir vorhandene Gruben (z.B. Giillengrube, Vorgruben) verwen-
det werden

Beschreibung der Brandschutzmassnahmen (Brandschutzplan bzw. Brandschutznachweis)
Gesuch fiir eine abfallrechtliche Bewilligung®

Abkiirzungsverzeichnis

agriss AgriSicherheit Schweiz

Ao Gewasserschutzbereich flr oberirdische Gewasser und deren Ufer-
bereiche

Au Gewasserschutzbereich flr unterirdische Gewasser und deren Ufer-
bereiche

EKAS Eidgenossische Koordinationskommission fir Arbeitssicherheit

FP Flammpunkt

GSchG Gewasserschutzgesetz

KVU Konferenz der Umweltamter der Schweiz

nk-Abfall Nicht kontrollpflichtiger Abfall

S-Abfall Sonderabfall gemass Art. 2 VeVA

Sdp Siedepunkt

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

SVTI Schweizerischer Verein fir technische Inspektionen

VeVA Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen

VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

WGK Wassergefahrdungsklasse

22 Melde- und Gesuchsformulare fir Tankanlagen und Umschlagplétze finden Sie auf der Website der zustandigen Behérde.
23 Das Gesuch fur eine abfallrechtliche Bewilligung ist der zustdndigen kantonalen Stelle 4 Monate vor der geplanten Annahme und Behandlung der
Abfélle einzureichen.
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Hilfsmittel

EKAS-Richtlinie 1825 Brennbare Fliissigkeiten

KVU Homepage - Tankanlagen

KVU Merkblatter:

— G1 Gebinde und Grosspackmittel

— K1 Kleintanks

— M1 Mittelgrosse Tanks

— M2 Mittelgrosse vertikale Tanks

— E1 Mittelgrosse Tanks erdverlegt

— L1 Rohrleitungen

Leitfaden Absicherung und Entwasserung von Gliterumschlagplatzen

VKF Brandschutzrichtlinie Gefdhrliche Stoffe
Vollzugshilfe Biogasanlagen in der Landwirtschaft
Vollzugshilfe Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft

Seite 8 von 8


https://www.suva.ch/de-ch/download/richtlinien-und-gesetze/brennbare-fluessigkeiten--lagern-und-umgang--ekas/brennbare-fluessigkeiten--lagern-und-umgang--ekas--1825.D
https://www.kvu.ch/de/themen/tankanlagen
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302111153_190923132512_Merkblatt_G1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302110813_190923132116_Merkblatt_K1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302110939_190923132159_Merkblatt_M1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=250516093100_3._Merkblatt_M2_V3_2024.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302111029_190923132311_Merkblatt_E1_September_2019.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=210302111132_190923132429_Merkblatt_L1_September_2019.pdf
https://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/publikationen/Publikationen_02_G_bis_L/gueterumschlag.pdf?rev=51b17d3a91c7439cacb10af6d02aae2b
https://services2.vkf.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-125.pdf/content
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjR0ojrobyPAxW0wAIHHYcRA3oQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bafu.admin.ch%2Fdam%2Fbafu%2Fde%2Fdokumente%2Fwasser%2Fuv-umwelt-vollzug%2Fbiogasanlagen_inderlandwirtschaft.pdf.download.pdf%2FUV-1626-D_Biogasanlagen_Teilrevision2021.pdf&usg=AOvVaw1F6ONG8qDCLY5x_9p_VQGd&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidz7qIgLOQAxVkif0HHXS6F3QQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bafu.admin.ch%2Fdam%2Fbafu%2Fde%2Fdokumente%2Fwasser%2Fuv-umwelt-vollzug%2Fbaulicher_umweltschutzinderlandwirtschaft.pdf.download.pdf%2FUV-1101-D_Baul_Umweltschutz_Teilrevision2023.pdf&usg=AOvVaw1vB6OOqD4Z__aKGmtY3tT5&opi=89978449
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